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VÍCEÚČELOVÁ HALA HAVÍŘOV
Těšínská 1296/2a

Rekonstrukce rozvaděčů 400/230V
zakázka

název výkresu

FA3.2
OEZ LTN-6C-2

3+N+PE AC 400V/230V TN-C-S

Rozvaděč HRO 1 - odvody 3.1 a 3.2

-

14

N

PE

Hlavní rozvodna, rozvaděč HRO 1, pole č.3

FU3.0

OPVP22-3
PVA22 25A gG

OEZ
MD-M3

M
D
-
M
3

3.1
WL3.1

Ventilátor
400V/2,4kW/5,7A

Technický kanál

S3.1
OEZ
ST123-7-A230-10

F3.1
SR123-6,3 nast.5,7A

FU3.1.1

OPVP10-1
PVA10 6A gG

Ovládání

3.2
WL3.2

Osvětlení
24V

Technický kanál

FU3.2
OPVP10-2-S
PV10 16A gG

1110987654321

Svorkovnici ovládání ventilátoru a osvětlení
přepojit dle původního zapojení

T3.2
JBC E4060-0295
230V/24V 400VA

S3.2
OEZ ST123-7-A230-10
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